


































REZULTATI ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU 

izvorište ‘’Subotica’’ 

Laboratorije ‘’VODOVOD’’ a.d. 

Banja Luka 
 mart 2023. 

Fizičko-hemijski i hemijski 

parametri 

Jedinica 

mjere 
MDK* Uzorak br.1 Uzorak br.2 

Temperatura vode ºC / 8,7 7,8 

Boja ºPt-Co skala 
Prihvatljiva za 

potrošače i bez 

neuobičajenih 

promjena 

3 3 

Miris bez 
Prihvatljiva za 

potrošače i bez 

neuobičajenih 

promjena 

BEZ BEZ 

pH-vrijednost,  

pri temperaturi 
 

6,5-9,5 

pri [°C] 
7,85 

pri 13,1 
7,92 

pri 11,3 

Rezidualni hlor, slobodni mg/L Cl₂ 0,10-0,50 0,30 0,10 

Mutnoća NTU 1 0,41 0,27 

Oksidabilnost (utrošak KMnO4)  mg/L O₂ 5 1,0 1,0 

Hloridi mg/L Clˉ 250 8 8 

Nitrati mg/L NO₃ˉ 50 9,0 9,0 

Nitriti mg/L NO₂ˉ 0,50 <0,003 <0,003 

Električna provodljivost na 20 ºC µS/cm 2500 500 504 

Silikati mg/L SiO2 / 2,56 - 

Kiseonik, rastvoreni mg/L O₂ / 13,54 - 

Trihalometani, ukupni µg/L 100 - 15,0 

Mikrobiološki parametri 

Broj kolonija 22°C±2°C n/1 mL 100 0 0 

Broj kolonija 37°C±2°C n/1 mL 20 0 2 

Ukupne koliformne bakterije n/100 mL 0 0 0 

Termotolerantne koliformne 

bakterije 
n/100 mL 0 0 0 

Escherichia coli n/100 mL 0 0 0 

Enterococci n/100 mL 0 0 0 

Sulfitoredukujuće klostridije n/100 mL 0 0 0 

Uzorak br.1- hlorisana voda, izlaz iz sabirnog rezervoara 

Uzorak br.2- ul. Zavalska br.31 
*MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija u prečišćenoj i dezinfikovanoj vodi, redovne prilike 

/ označava da nije propisano Pravilnikom 

 

Uzorci vode ODGOVARAJU odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 88/17 i dopuna 97/18. 

 

 

 















REZULTATI ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU 

Lokalni vodovodni sistem “Crno Vrelo” 

Laboratorije ‘’VODOVOD’’ a.d. 

Banja Luka 
 mart 2023. 

Fizičko-hemijski i hemijski 

parametri 

Jedinica 

mjere 
MDK* Uzorak br.1 Uzorak br.2 

Temperatura vode ºC / 10,6 10,3 

Boja ºPt-Co skala 
Prihvatljiva za 

potrošače i bez 

neuobičajenih 

promjena 

1 1 

Miris bez 
Prihvatljiva za 

potrošače i bez 

neuobičajenih 

promjena 

BEZ BEZ 

pH-vrijednost,  

pri temperaturi 
 

6,5-9,5 

pri [°C] 
7,66 

pri 14,5 
7,69 

pri 14,7 

Rezidualni hlor, slobodni mg/L Cl₂ 0,10-0,50 0,30 0,20 

Mutnoća NTU 1 0,18 0,20 

Oksidabilnost (utrošak KMnO4)  mg/L O₂ 5 0,5 0,5 

Hloridi mg/L Clˉ 250 10 10 

Nitrati mg/L NO₃ˉ 50 3,0 3,0 

Nitriti mg/L NO₂ˉ 0,50 <0,003 <0,003 

Električna provodljivost na 20 ºC µS/cm 2500 401 400 

Silikati mg/L SiO2 / 4,39 - 

Kiseonik, rastvoreni mg/L O₂ / 11,45 - 

Trihalometani, ukupni µg/L 100 - 7,2 

Mikrobiološki parametri 

Broj kolonija 22°C±2°C n/1 mL 100 0 2 

Broj kolonija 37°C±2°C n/1 mL 20 5 0 

Ukupne koliformne bakterije n/100 mL 0 0 0 

Termotolerantne koliformne 

bakterije 
n/100 mL 0 0 0 

Escherichia coli n/100 mL 0 0 0 

Enterococci n/100 mL 0 0 0 

Sulfitoredukujuće klostridije n/100 mL 0 0 0 

Uzorak br.1- filter postrojenje, rezervoar vode za piće 

Uzorak br.2- distributivni rezervoar “Zvijezda” 
*MDK-maksimalno dozvoljena koncentracija u prečišćenoj i dezinfikovanoj vodi, redovne prilike 

/ označava da nije propisano Pravilnikom 

 

Uzorci vode ODGOVARAJU odredbama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju, Službeni glasnik Republike Srpske, broj 88/17 i dopuna 97/18. 

 

 

 


